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Dotyczy: pismo z dnia 23.01.2017 r. w sprawie pomiaru wspbiczynnika mocy oprawy
oswietleniowej typu DETECTA - zlecen

Uprzejmie informujemy, z

LBOISE

LABORATORIUM BADAWCZE
OSWIETLENIA | SPRZETU
ELEKTROTECHNICZNEGO

90-924 L6dz, ul. Stefanowskiego 1 8/22

L6dz, dnia 25.01.2017 .

VOLTEA Poland Sp. z 0.0 Sp.k.
ul. Sosnowa 17
86-065 Lochowo

ie nr 03/17 z dnia 23.01.2017r.

e na podstawie przeprowadzonych badan oprawa os$wietleniowa typu

DETECTA - w wersji dostarczonej do badan (nr probki 003/OW/17) - posiada wartosé

wspotczynnika mocy cos ¢ stanie éwiecenia i w stanie czuwania :

cos ¢ = 0.99 poj.
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