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Dotypzy: _ pismo z dnia 23.01.2017 r. w sprawie pomiaru wspéiczynnika mocy oprawy
oswietleniowej typu DETECTA - zlecenie nr 03/17 z dnia 23.01.2017r.

Uprzejmie informujemy, ze na podstawie przeprowadzonych badan oprawa oswietleniowa typu
DETECTA - w wersji dostarczonej do badan (nr probki 003/OW/17) - posiada warto$é
wspoiczynnika mocy cos ¢ stanie $wiecenia i w stanie czuwania :

cos ¢ = 0.99 poj.

Z powazaniem




